Professional Plumbing Tools
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ATTENZIONE'!

Si raccomanda di leggere scrupolosamente le istruzioni d'uso descritte in questo manuale prima
dell’accensione dell’apparecchio.

Conservare questo manuale vicino all'apparecchio per qualsiasi rapida consultazione da parte degli
operatori!

Il Costruttore declina ogni responsabilita per malfunzionamenti e/o per conseguenze derivanti da

operazioni errate da parte dell’Utilizzatore.

E proibita la riproduzione anche parziale di questo manuale in qualsiasi forma, senza |'autorizzazione scritta da parte
del Costruttore.
Il Costruttore si riserva il diritto di apportare miglioramenti o modifiche ai propri strumenti in qualsiasi momento e
senza preawviso.

Altri nomi di prodotti e societa citati nel presente documento possono essere marchi registrati dai rispettivi proprietari.
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1) Pannello di controllo

2) Sensore Umidita

3) Interruttore AUTO-0OFF-MAN
4) Cavo alimentazione

5) Bocche di uscita nebbia

6) Ruote

7) Scarico acqua

8) Troppo pieno

9) Ingresso acqua
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Livello acqua alle migliori condizioni lavorative 26-45 mm
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CONDIZIONI OPERATIVE (INSTALLAZIONE)
Range temperatura 1-40°C
circostante
Livello Umidita relativa <85%RH
Qualita dell'acqua Acqua addolcita — Installare il filtro fornito

Range Temperatura acqua | 1-30°C
Pressione acqua 1-4 bar
Ambiente circostante No fonti di calore

No campi magnetici

No ambiente polveroso
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